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‘o INSTALAR PADRAO DE ENTRADA
< N.D. 5.1
W DESENHO 19 — PAGINA 7-35
M DISJUNTOR 3X20A
S DEMANDA: 3,94KVA — 17,92A
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"NOSSO MELHOR PROJETO E GARANTIR A SEGURANCA DE TODOS"
C | | | NOTAS: , | - e — P2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA Eocal
1 — Obra sem impacto ambiental significativo. CREASMG 50.195/D ~ CLAUDIO VIEIRA DE CARVALIIO CPF/CNPJ: 73.357.469/0001-56 1:1000
U 7 4 7 2 — Todas as caixas de passagem ZA deverdo ser aterradas. ) 5ROy VSTo 5 ‘.. o aen
3 — Instalar padrdo de entrada conforme ND 5.1 — DESENHO 19 PAGINA 7-35. ’ : : A 0- de obra:
4 — Nao havera interferéncia com outras empresas de servigo piblico. CVC/MCP ‘ ‘ ‘ _U_Nor._Lmuﬁo DE mxuﬁmzmb'o.tom BT RDS OO_(._L CVCTEC LS 7
5 — Obra de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA. ASSIN._MATRIC. ‘ . - =
m 7 7 7 6 — Os bancos de dutos n&o especificados s&o do tipo 1x1-63mm2. Os bancos de dutos de travessia em asfalto dever&io ser concretados. DES. APROV. APROV. _<_~m_U_O>O PARA _Zm._|>_l>o>o DE __IC_/\__Z>O>O No. do projeto:
7 — A configuracdo dos cabos de baixa tensdo & trifasica do tipo 3 fases em cabo de aluminio 1 KV 18mmZ2 e 1 condutor neturo em cabo aluminio 1 KV 16mm2. 3#16(18). CVC/MCP PUBLICA NA ORLA DA LAGOA DO B. OLHOS D’
DATA 7 FEITO 7 VISTO 7 APROV. 8 — Maxima resisténcia na malha de terra: 80 OHMS. ) . N . ) . ) . o B ) . . N ASSIN._MATRIC. . ,
9 — Projeto elaborado em planta fornecida para prefeitura. Caso haja atualizagio no projeto arquitetonico da pracga, providenciar compatibilizacdo com o projeto de iluminacgao. CONF. DATA. DATA. @g@rﬂﬁm@ AGUA MUNICIPIO DE LAGOA SANTA-MG Folha: ARQ:
O¥NOLISHND ALTERACOES CVC/MCP | 29/04/2019 CcODIGO DO MUNICIPIO: 80128 04/04
> _ 7 > _ \/ > _ \/ > \/ Formato A1 : tamanho 840 x 594 mm




